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省人システム～受配電設備運転支援システム
及び統合型自動検針システム

近年，電力安定供給の重要度が高まる一方，少子化とと

もに設備運用の担い手が減少し，日常設備運転業務の効率

化や高度化が求められている。

三菱電機は，これまで人手に頼ってきた設備運用を自動

化する受配電設備運転支援システムや自動検針システムを

多数納入してきた。

本稿は，この設備運用効率化のための要素技術とシステ

ムについて述べる。

A 受配電設備運転支援システム（MELSAS）の特長

a 集中遠隔制御及び自動データ収集による日常運転業

務の効率化

b 停復電制御・負荷最適化制御（ロードシェディン

グ：Load Shedding）など高度なソフトウェアによ

る設備運用，さらにデマンド監視や力率の自動制御

による電気料金低減

c ポケットベル通報，故障点標定，故障原因の早期把

握，事故処理ガイダンス表示による事故の早期復旧

d 基幹ネットワーク（MELSECNET）と受配電フィー

ルドネットワーク（CDL，B／NET）によるデータの

一元管理と工事費用低減と計画・工事期間の短縮

e ローカルユニットを配置した分散形システム構成に

よって高信頼性と拡張性を実現

f 汎用ハードウェア及びソフトウェアをベースにした

低価格・オープン化指向のシステム

B 統合型自動検針システムの特長

a 電気・ガス・水道・地域冷暖房の統合型自動検針

b 広域通信は公衆電話網，住宅棟内は専用線による通

信

c 各事業者の通信仕様に対応できる端末機器

受配電設備を伝送を介して中央監視室で監視制御する受配電設備運転支援システムにより，設備運転の効率化，運転費用の低減，緊急時処置
の容易化，工事費低減，増設の容易化を実現する。
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